Trinkwasserversorqung der Stadt Liebenau

Verbraucherinformationen nach § 21 Trinkwasserverordnung

Es erfolgt keine Zugabe von Aufbereitungsstoffen

Die Auswahl der Materialien fur die Trinkwasserinstallation erfolgt in allen Versorgungsgebieten nach
den anerkannten Reqeln der Technik

Stand: 4. Quartal 2024

Wasserversorgungsgebiet:

37 38 39
Grenz- Grimels- Nieder-
Bezeichnung Einheit | werte | Liebenau | Haueda heim Ersen meiser | Zwergen | Ostheim |Lamerden

Parameter nach Anlage 1 Teil | Trinkwasserversorgung
Escherichia (e.coli) | [n/100ml] a 0 0 0 0 0 0 0 0
Enterokokken [n/100ml] a 0 0 0 0 0 0 0 0
Calcium [mg/l] 122 122 122 122 122 122 143 107
Magnesium [mg/l] 269 269 269 269 269 269 26,9 349
Gesamtharte °dH 232 232 232 232 232 232 26,2 23
Hartebereich 3 (hart) 3 (hart) 3 (hart) 3 (hart) 3 (hart) 3 (hart) 3 (hart) 3 (hart)
Hartebereich des Trinkwassers nach dem his84 = 1 (weich)
Wasch- u. Reinigungsmittelgesetz vom 84-14 = 2 (mitel)

mehrals 14 = 3 (hart)




Parameter nach Anlage 2 Teil | Trinkwasserversorgung

Acrylamid [mg/1] 0,00010 | =0,00001 | =0,00001 | =0,00001 | <0,00001 | =0,00001 | =0,00001 =0,00001 | =0,00001
Benzol [mg/1] 0,0010 =0,0001 =0,0001 =0,0001 =0,0001 =0,0001 =0,0001 =0,0001 =0,0001
Bor [mg/1] 1,0 =0,020 =0,020 =0,020 =0,020 =0,020 =0,020 =0,02 =0,02
Bromat [mg/1] 0,010 =0,003 =0,003 =0,003 =0,003 =0,003 =0,003 =0,003 =0,003
Chrom [mg/1] 0,050 =0,00005 | =000005 | =0,00005 | <0,00005 | =0,00005 | =0,00005 | =0,00005 =0,0005
Cyanid [mg/1] 0,050 =0,005 =0,005 =0,005 =0,005 =0,005 =0,005 =0,005 =0,005
1,2 Dichlorethan [mg/1] 0,0030 =0,0005 =0,0005 =0,0005 =0,0005 =0,0005 =0,0005 =0,00005 =0,0005
Fluorid [mg/1] 1,5 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,21 0,14
Nitrat [mg/1] 50 29 29 29 29 29 29 36 18
Pflanzenschutz-

miltel- Wirkstoffe und Messwerte der Einzelstoffe liegen unter der Bestimmungsgrenze

Biozidprodukt-

Wirkstoffe Auflistung der Einzelstoffe im unteren Bereich

Einzelstoffe [ma/l] (0.0001

Pflanzenschutz-

m'ttEfl' Wirkstoffe und Messwerte liegen unter der Bestimmungsgrenze

Biozidprodukt-

Wirkstoffe insgesamt|  [mg/l] 0.0005

Quecksilber [mg/1] 0,0010 =0,0001 =0,0001 =0,0001 =0,0001 =0,0001 =0,0001 =0,0001 =0,0001
Selen [mg/1] 0,010 =0,0005 =0,0005 =0,0005 =0,0005 =0,0005 =0,0005 =0,0005 =0,0005
Trichlorethen &

Tetrachlorethen,

Summe [mg/1] 0,010 =0,0001 =0,0001 =0,0001 =0,0001 =0,0001 =0,0001 =0,0001 =0,0001
Uran [mg/] 0,010 0,0011 0,0011 0,0011 0,0011 0,0011 0,0011 0,0006 0,0004




Parameter nach Anlage 2 Teil Il Trinkwasserversorgung

Antimon 0,0050 | =0.0005 | <0.0005 | =00005 | =00005 | <00005 | =00005 | <0,0005 | <0,0005
Arsen 0,010 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001
Benzo(a)pyen 0,000010 | <0.000002 | <0.000002 | <0,000002 | <0,000002 | <0,000002 | <0.000002 | <0.000002 | <0.000002
Blei 0,010 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001
Cadmium 0,0030 | =0.0003 | <0.0003 | <=0.0003 | =00003 | <00003 | =00003 | <0,0003 | <0,0003
Epichlorhydrin 0,00010 | =0,00003 | <0.00003 | <0.00003 | <0,00003 | <0,00003 | =0.00003 | <0,00003 | <0,00003
Kupfer 20 2 2 2 2 2 2 0,0018 0,009
Nickel 0,020 <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 <0,002
Nitrit 0.50 0,02 0,02 =0,02 =0,02 =0,02 =0,02 =0,02 =0,02
Benzo(b)fluoranthen 0,0001 | =0,000002 | <0,000002 | <0,000002 | <0,000002 | <0,000002 | <0,000002 | <0.000002 | <0,000002
Benzo(k)flouranthen <0,000002 | <0,000002 | <0.000002 | <0,000002 | <0,000002 | <0,000002 | <0,000002 | <0.000002
Benzo(ghi)perylen <0,000002 | <0,000002 | <0.000002 | <0,000002 | <0,000002 | <0,000002 | <0,000002 | <0.000002
Indeno(123-cd)pyren <0,000002 | <0,000002 | <0.000002 | <0,000002 | <0,000002 | <0,000002 | <0,000002 | <0.000002
Trichlormethan 0,05 <0,0001 | =0,0001 | =00001 | <0.0001 | =00001 | <0,0001 | <0,0001 | =0.0001
Bromdichlormethan 0,05 <0,0002 | <=00002 | <00002 | <0.0002 | <00002 | <0,0002 | <00002 | <00002
Dibromchlormethan <0,0002 | =0,0002 | =00002 | <0,0002 | =00002 | <0,0002 | <0,0002 | =0,0002
Tribrommethan 0,05 <0,0003 | <=0,0003 | =00003 | <0,0003 | =00003 | <0,0003 | <0,0003 | =0,0003
Vinylchlorid 0,00050 | <0,0001 | <0.0001 | =0.0001 | <0,0001 | =00001 | =00001 | <0,0001 | <0,0001




